aqualiarLz=

Avila

FCC aqualia S.A.

CIF: A 26019992

Ctra. Avila-Villacastin Km. 5
C.P.: 05004

TIf.: 920221486

INFORME DE ENSAYO

E

C

E NS A Y 0 §

N°e 531/LE1112

Los parametros marcados con * no estan incluidos en el alcance de acreditacion.
La @ (incumplimiento del valor paramétrico a requerimiento del cliente)
no se encuentra amparada por la acreditacién del laboratorio.

Fax: 920221486 N informe: C1-15-000315-1
- Laboratorio inscrito en el Ministerio de Sanidad y Consumo segun RD 140/
2003, con el n° de registro 209 - 31-dic-2003 2
- Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la JCYL con n°® 099/AV Pagina 1 de 3
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
Empresa aqualia Gestion integral del Agua s.a. Teléfono 926586390
Poblacion Pedro Muioz Fax 926586390
Direccion C/Virgen, 17 Provincia Ciudad Real

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)

DATOS DE CONTROL

Tipo de Muestra Agua de Consumo

Municipio Pedro Muioz
Punto de Muestreo Pedro Muiioz ETAP Osmosis

Punto de Toma

Cadigo SINAC PM 12222
Origen del agua Sondeo
Fecha Toma 03/03/2015
Recogida por Cliente

Cdédigo Muestra
Codigo LIMS

Tipo de Analisis

Fecha Recepcion 04/03/2015
Fecha Inicio Analisis 04/03/2015
Fecha Fin Analisis 18/03/2015

C1-15-000315
596753

Control en ETAP

DATOS ANALITICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre 0,4 mg/l
* pH

7,2

Uds de pH

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO

Parametros microbiolégicos Incertidumb  Valor paramé
re trico
expandida R.D. 140/2003
Parametros Método Unidad Resultado (K=2)  Min.  Max.
RTO. E. COLI B- PNT-aq-C1-BCEC(1) NMP/100 ml 0 0
GLUCORONIDASA +
* CLOSTRIDIUM PERFRINGENS PNT-aq.C1-CPF(1) ufc/100 ml 0 0
Parametros organolépticos Incertidumb  Valor paramé
re trico
expandida R.D. 140/2003
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) Min. Max.
COLOR PNT-ag-C1-Col1(1) mg/l Pt-Co <5,0 15,0
* OLOR PNT-aq.C1-OLSA(1) indice de diluciér 0 3
* SABOR PNT-aq.C1-OLSA(1) indice de dilucioi 0 3
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Caodigo Muestra C1-15-000315
TURBIDEZ PNT-ag-C1-Turb1(1) UNF <0,500 1,00
Parametros indicadores Incertidumb  Valor paramé
re trico
expandida R.D. 140/2003
Parametros Método Unidad Resultado (K=2) " Min.  Max.
RECUENTO DE BACTERIAS PNT-aq-C1-BCEC(1) NMP/100 ml 0 0
COLIFORMES
RTO. BACT. AEROBIAS A 22°C PNT-aqg-C1-Aerob(1) ufc/1 mi <20 100
ALUMINIO PNT-ag-C1-MetMay(1) g/l <100 200
AMONIO PNT-ag-C1-AMO1(1) mg/| <0,100 0,500
CONDUCTIVIDAD PNT-ag-C1-Cond(1) uS/cm a 20°C 606 +79 2500
pH PNT-ag-C1-PH1(1) Uds de pH 7,07 +0,35 6,50 9,50
OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo.

- La reproduccion parcial de este informe no esta permitida sin la autorizacién por escrito de este laboratorio.

- El Sistema de Gestién de Calidad de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

- El Sistema de Gestion Medio Ambiental de aqualia esta certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
- La incertidumbre se expresa cuando los resultados estan dentro del alcance del método
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Caodigo Muestra C1-15-000315

El Responsable Técnico del Laboratorio

Jesus Esteban
19/03/2015



